
Załącznik nr 2 

 

                    PROTOKÓŁ KOŃCOWY 

Okresowej kontroli instalacji gazowej 

Adres: ……………………………… 

 

Ilość kondygnacji: ………….. 

Ilość lokali: 133 

Ilość wlotów gazu: ……………. 

Liczba klatek: ………………… 

Wyposażenie w urządzenia typu: kuchnia gazowa. 

Zakres przeglądu: instalacja gazowa, urządzenia gazowe pod kątem ich 

szczelności  

Imię i nazwiska wykonujących przegląd: ……………………………………………….. 

Zestawienie 

Kurek główny sztuk …………… 

Zlokalizowany w ……………………. 

Stan- 

Dostęp- 

Oznakowanie- 

Zamknięcie – 

Odległości- 

Ogólny stan- 

Szczelność- 



Przewody gazowe zlokalizowane na poziomie piwnic 

Obecność gazu w pomieszczeniach 

Sposób łączenia rur- 

Stan przewodów- 

Stan mocowań- 

Zabezpieczenie antykorozyjne stan- 

Szczelność instalacji- 

Obecność napięcia elektrycznego- 

Sposób prowadzenia rur- 

Przewody pionowe 

Sposób prowadzenia rur- 

Sposób łączenia- 

Mocowania- 

Stan przewodów- 

Zabezpieczenie antykorozyjne- 

Szczelność- 

Obecność napięcia elektrycznego- 

Gazomierze 

Zlokalizowane-  

Umieszczone- 

Stan kurka przy gazomierzu- 

Dostępność- 

Obecność gazu w szafkach- 

 



Zestawienie kontroli lokali mieszkalnych 

Ilość lokali  

Lokale, w których stwierdzono nieszczelność 

Lokale, w których nie przeprowadzono kontroli z uwagi na brak dostępu 

Lokale, w których zamknięto gaz  

Lokale, w których odłączono urządzenia gazowe ze względu na stan i szczelność -  

 

Kontroli w lokalach podlegają 

Sposób prowadzenia przewodów 

Mocowanie przewodów 

Stan przewodów 

Szczelność instalacji 

Antykorozyjnej 

Dostępność i działanie armatury 

Sprawdzenie stanu elastycznych przewodów łączących 

Szczelność i stan techniczny urządzeń gazowych 

Z każdego sprawdzonego lokalu został sporządzony protokół szczelności  

Uwagi: 

 

 

 

 

 

 

 


